
Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela tr1, Liepdja, LV - 3401; tdlr,: G348141G

fakss: 5348i.436
e-pasts: liepaja@bior.lv;liepaja.kvalitate@bior.lv

TESTESANAS PARSKATS

N r. LP-20 1 5 -P -9377 Z.OL ,-T.012

Pas0tit5js/maksitijs :

Talsu[densslA,refistricijasNr,:49003000076,adrese:Talsunovads,Talsi,Raila 
iela!7,e-pasts;info@talsuudens.lv,

talrunis: 632222_16

Paraugi pie4emti BIOR:
"BloR" Talsu paraugu pielem5anas kabinets, tzlr.: 632375L7, e-pasts: talsi@bior,lv ,22.t2,20!5plkst. 12:23(pavad ra ksta N r: IL_20 j.5_p _9377 Zl

Pasrit-rjuma veids:
Maksas pakalpojumi. pdrtika un vide.

TestEianas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSami papildinfor.micija

p-937721L - PARAUGA REgtSTRACIJAS NUMURS
4. - pas0titija pieSllirtais identifikdcijas numurs
Nosaukums un aprakstsl

Dzeramais iderrs
Apjoms: 1l;

Parauga IpaSnieks:

Talsu 0dens StA (49003000076)
Papildinformacija: ude,ns nemts srA "Talsu Odens,' 0densapgades objektrcs.
Informicija par parauga 4emianu (saska4E ar pavadrakstu)

Parauga ;rEmEjs: Uldis V€rdir15 talrunis: 2.9460392; amats: SIA "Talsu Udens ,, tehn.direktors;
Parauga pem5anas proced0ra, prans: Kirtdjais monitorings, pec dezinfekcijas
Parauga pemianas vieta: Libagu sdkumskora, Diistende, p6c dezinfekcijas
Parauga pemSanas datums, laiks: 22.12.2015

Paraugi pienemti:',BlOR', Kurzernes re6ionele laboratorija (2A,t2.2015 plkst 13:30)
TestESana uzsdkta:22.l2.2015.TestEiana pabeigta:24. 12.2015.

Sast5d-tja: Indra Vilciqra (Kurzemes ref ionilds laboratorijas vr:cak6 eksperte)

TestEianas perskata sastidTia nas datu ms: Zg.tZ.ZOts

Ar drosu elektronisko parakstu parakst-lja: Indra vilcipa (Kurzemes regionales laboratorijas vecik- eksperte)

BIOR
PARTIK 5 DROSIO S, DZiVNIEX! VESIL]BAS
UN y]Df.q ZINATNJSKAI5 IN5]IIOTs

restEaanas pi6kais Nr.r.p-20rs-p-e37r2.01. perpubr"c;ot t"stEGmiiiiillffi;*,LFroR, 
"bIcat_Be.,,BIOR" rakstlskas atlauias nav pielaujma tertEganas perskata reproduc€gana nepilne aplomi.

Test€sanas rezult5ti attiecas tlkal uz konkrEtajiem testEganas paraugLm.

Lapa 1no 1
i Neietilpst IATAK akreditacUas sfere
" letilpst LATAK elasti8aja akredit5cijas sfera

BadTtEis Metode
AmonUa joni

Dull<ainiba
LVS ISO 71s0-1.:1984 < 0,004 mg,it

LVS EN ISO 7O27:20026.da1a _ o,2! 0,01 NTU

459 t zFslcm, t=25,0.C
Elektrovadrtspeja

LVS EN 27888:1993
Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 93O8-t:2O1.4 0 KVV/100m1
KopEji dzelzs

LVS ISO 6332:2000 0,09t 0,006 mg/L
Krdsainiba

LVS EN ISO 7887:20!2 C metode- 4!7mgn/L
pH

LVS EN lso 7O523:2O12 7.3/ mFriianac t='17 A ot
Smarias, garsas intensitete

GOST 3351-74 p.2, p.3' Smaria ir Joti vija, gar5a ir loti vaja
rrrequseJoso Ktostfl oUu sl(i|Its LVS EN 26461-2:2007 0 KVV/100m1



DIT\DDI\I]\
it\r:tKi5 DtOliliai, DzlvNti:ntJ !:!i il\A:i

Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela 11, Liepdja, LV - 3401;_telr.: 63481416
takss:63481436

e-pasts: liepaja@bior.lv;liepaja.kvalitate@bior.lv

TESTESANAS PARSKATS

N r. LP-2015-P-786G0.01 -T -012

Pas0tTtdjs/maksEtEjs:

Talsu 0dens slA, registracijas Nr,:49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raila iela 1,7,e-pasts: info@talsuudens.lv,tSlrunis: 63222216
Paraugi pienemti BIOR:

"BloR" Talsu paraugu pie4emianas kabinets, talr.:63237617, e-pasts: talsi.lab@bior.lv, 03.11.2015 plkst. 10:15(pavadraksta Nr: TL-2015_p_78660)
Pas0tijuma veids:

Maksas pakalpojumi. partika un vide.

TestEianas paraugi, rezultdti, metodes un
nepiecieSamd papildinformdcija

P-78660h - PARAUGA REgISTRACIJAS NUMURS
6. - pasutitaja pie5llirtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:

Dzeramais 0dens
Apjoms: 0.7 l; Temperat0ra piegades bridi: +S,ooc; lzcelsmes valsts: Latviia

Parauga ipaSnieks:

Talsu 0dens StA (49003000076)
Papildinformacija: Udens paraugs qemts sterila paraugu maisi4a.
Informacija par parauga 4emianu (saskarla ar pavadrakstu)

Parauga rlemejs: Uldis Verdipi talrunis: 294603g2; amatsi slA "Talsu 0dens ,, tehn.direktors;
Parauga pemianas proced0ra, plans: Inform-cijas nav
Parauga ;remianas vietat Libagu pamatskola, Diistende
Parauga pem5anas datums, laiks: 03.11.20j,5

Paraugi pienemti: "BlOR" Kurzemes refionEld laboratorija {03.11.2015 plkst. 13:30)
TestEiana uzsakta:O3.11.2O15,TestEiana pabeigta:04.11.201S.

sastadrla: sandra Daukste (r(urzemes re(ionards raboratorijas vecJki eksperte)

Testeianas pdrskata sastadrjanas datums: 04.11.2015

Ar droiu elektronisko parakstu parakst-lja: sandra Daukste (Kurzemes refion5las laboratorijas vecdkJ eksperte)

iiri vrDIs.ilnA] N,tiKAtS NS : iI) ts

TestEianasparskatsNr.LP-2o15-P.7856o.o1.e;,putti.;1ott@
Bez 

"-'8lOR" 
rakstiskas atlaujas nav pielaujama testE!anas perskata reproducEsana nepiln6 apjoma. Lapa 1no 1

' Neietilpst LATAK akredit;cijas sfera
- lelilpst LATAK elastiSaja akredir;cijas sfera

LVS ISO 7150-1:1984

LVS EN ISO 7027:2002 6.dala 0,25 i 0,01 NTU

LVS EN 27888:l-993 475 !21t5/cm, t=25,0 oC

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-1:2014

LVS ISO 6332:2000 0,037 1 0,003 mglL
LVS EN ISO 788712072 C metode- 17 t 1 mgPt/L

LVS EN ISO 70523:2012 7,7 / mdn\anas t=16,3 "C
Smarias, garias intensit5te

GOST 3351-74 p.2, p.3' SmarZa ir loti v;ja, garia ir loti vija.

Testdianas rezultSrl arttecas tikai uz konkrEtajiem testEianas parauglem,



Diagnostikas centrs

Le.fupes iela 3, Riga, LV-1075; tSlr':676tL77O
fakss: 67620434

c:pesH.Pillik-a@-bieI'l"Y

TESTESANAS PARSKATS

N r.PV-2015-P-54998.01
,-r -a12

PasItitijs/ma ksdt6js;

Talsu 0dens slA, registracijas Nr.: 49003000076, adrese:Talsu novads, Talsi, Raila iela 17, e-pasts: info@talsuudens'lv'

talrunis: 632222L6

Paraugi Piegemti BIOR:

"BloR" Talsu paraugu pielemlanas kabinets, lilr.:63237617, e-pasts: talsi'lab@bior'lv' 20'08'2015 plkst' 09:15

(pavadraksta Nr: TL-2015-P-54998)

Pas0t-tiuma veids:

Maksas pakalpojumi' Partika un vide'

TestEsanas paraugi, rezultati, metodes un

nePiecie5amd PaPildinformEcija

p-s4998/1 - PARAUGA REgISTRACIJAS NUMURS

1. - pas0titaja pieSllirtais identifikacijas numurs

Nosaukums un aPraksts:

Dzeramais udens, sterila polietilena maisi4a

APjoms: 0,5 l;

Parauga iPainieks:
Talsu 0dens SIA (49003000075)

Informicija par parauga 4emSanu (saskaqd ar pavadrakstu)

Parauga p6mejs: Uldis Verdini talrunis: 29460392; amats: SIA .,Ta|su 0dens '' tehn,direktors;

Parauga 4emianas procedUra, plans: kartejais monitorings

Parauga 4emianas vieta: 1" Libagu sakumskola' roku mazgatuve

Parauga 4emBanas datums, laiks: 20'08'2o15

Paraugi pienemti: "BloR" Partikas un vides izmeklejumu laboratorija (20 0s 2015 plkst lS:10)

test6Sana uzs;kta:20.08.2015.Testeiana pabeigta:21 08'2015'

MetodeRefiteis 0 KW100ml
Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN lso 93Oa-7i2OI4

5ast5d-rja: Silvija Ostarleviia (Klientu apkalpoianas nodalas vecake specieliste)

Ar droiu elektronisko parakstu parakstija: Jekaterina Mogiluka (Mikrobiolofijas nodalas vec5kE eksperte)

Test6Sanas parskata sastidi!anas datums: 25 08'2015

nas rezultatus atsauce u2 
"Blon" 

obllBita'

leProducEEana nePilna aPjoma'

LaPa 1 no 1

* Neielilpst LATAK akreditecijas sfEra

- letilpst LATAK elastigajA akreditacijas sfere

sAf,tEMTS
TestEianas rezultiti attiecas ttkai uz konkrEtaiiem testEianas paraugiem'
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Diagnostikas centrs

Lejupes iela 3, RTga, LV-107G; 1€lr.i 676IL72O
fakss:57620434

s:p-aslsi pet:!-ik-a @-hie.r,ly

TESTESANAS PARSKATS

Nr.PV-2015-P-61019.01

Pa s iititE js/m a ksitd js :

Talsu !dens SlA, registracijas Nr.: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raipa iela 17, e-pasts: info@talsuudens.lv,
tSlrunis: 6322221G

Paraugi pie4emti BIOR:

"BloR" Talsu paraugu pielemsanas kabinets, talr.:63237617, e-pasts: talsi.lab@bior.lv, 2G.0g.2015 plkst. 12:00
(pavadraksta Nr: TL-2015-p-61019)

Pas0t-rjuma veids:
Maksas pakalpojumi. pdrtika un vide.

TestESanas paraugi, rezulteti, metodes un
nepiecie5ami papildinform6cija

P-670791L - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
1. - pas0t-rtaja pieSllirtais identifikicijas numurs
Nosaukums un apraksts:

Dzeramais 0dens, sterila polietil€na maisina
Apjoms: 2,0 l;

Parauga ipa5nieks:
Talsu 0dens SIA (49003000076)

Informdcija par parauga 4em5anu (saska4i ar pavadrakstu)
Parauga lEmejs: Uldis Verdiqri talrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu udens " tehn.direktors;
Parauga pemianas proced0ra, pl-ns: kartEjais monitorings
Parauga lemianas vieta: 1. Libagu sakumskola, roku mazgatuve
Parauga nemSanas datums, laiks: 26.0g.2015

Paraugi pienemti: "BroR" p"rtikas un vides rzmeklejumu laborator,ja 127.o8.2o!s plkst. 17:40)
TesteSana uzs,kta:27.08.2O15.TestCiana pabeigta :07,09.2015.

!:N r:Dts z:Ni,TNtSKits !il!T:i!r\

Sastadtja: Silvija Ostarlevida (Klientu apkalposanas nodaJas vecakE speci5liste)

Ar droiu elektronisko parakstu parakst-rja: J-nis Liepi45 ((Imijas nodalas vaditajs)

Testeianas perskata sastadrianas datums: 07.09.201S

Rdditiis Metode Rezultats
Amonija joni

LVS iSO 7150-1:1984 < 0,050 mgll
Dulllainlba LVS EN ISO 7O27:2OO2 6.dala 20,9 NTU
ElektrovadrtspEja LVS EN 27888:1993 472 pS/ cml21" Cl; termokompensEcijas korekcija;

mer-rts pie 20,8.C
KopEjE dzelzs LVS l50 5332:2000 1,48 mg/L
Krasainiba LVS EN ISO 7887i2O12 C metode^ < 2 mgPt/L
Mang5ns (Mn) LVS EN ISO 77294-2:2005" 0,146 t 0,014 mg/L
NEtrijs (Na)

3,28 !O,32 mE/L
pH

LVS EN ISO 10523:2072 7,4;2O,8 oC

Smarias, garias intensitete uu5 | 55)L-,/4 p,z, p,J izteikta
Sulfiti SMWW, 22 th Ed. 2012,4500-5042- C L7,7 mg/L

TestEianas perskats Nr.PV-2015-P-61019.0r. perpubricEiot testEjanas rezurtatus atsauce uz,,BroR,, oblrg6ta.
Bez,,BlOR" rakstiskas atlaulas nav pielaujama testEiahas p6rskata reproducEiana hepilni apjome,

Lapa 1no 1

' Neietilpst TATAK akreditAcijas sfErS
- letilpst LATAK elasUEaj; akredit;cijas sfEr;

restesanas rezutt,ti aniecas tikai uz kohka€tajlem testEianas paraugiem.



Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela 11, Liepaja, LV - 3401; talr.: 63481416
fakss: 63481436

e-pasts: liepaja@bior.lv;liepaja.kvalitate@ bior.lv

TESTESANAS PARSKATS

Nr.LP-2015-P-31880.01

Pas0titijs/ma ksdtdjs:

Talsu 0dens SlA, refistracijas Nr.:49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raipa iela!7,e-pasts: info@talsuudens.lv,
talrunis: 63222216

Paraugi pie4emti BIOR:

"BloR" Talsu paraugu piepemsanas kabinets, talr.:63237517, e-pasts:talsi.lab@bior.lv,26.05.2015 plkst. 10:55
(pavadra ksta Nr: TL-2015-p-31880)

Pasutijuma veids:
Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

Teste5anas paraugi, rezultiti, metodes un
nepiecieSamE papildinformdcija

P-31880/1 - pARAUGA REgtSTRAC|JAS NUMURS
Nosaukums un apraksts:

Dzeramais 0dens

Apjoms: 1l;
Parauga ipaSnieks:

Talsu 0dens SIA (49003000076)

Informdcija par parauga 4em5anu (saskarli ar pavadrakstu)
Parauga lemEjs: Uldis Verdiqi talrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu 0dens " tehn.direkrors:
Parauga lemSanas procedrJra, plans: Monitorings pec dezinfekcijas
Parauga lem5anas vieta: SlA "Talsu udens" 0densapgades objekts, Libagu sakumskola, Diistende
Parauga pemianas datums, laiks: 25.05.2015

Paraugi pienemti: "BlOR" Kurzemes regionala laboratorija (26.05.2015 plkst. 13:30)
Teste5ana uzsakta:25.05.2015.TestCSana pabeigta:28,05.2015.

Sast5dUa: Sandra Daukste (Kurzemes refiondlEs laboratorijas vecdkd eksperte)

Testdia nas pa rskata sastddi5a n as d atu ms: 29.OS.2OIs

Ar droiu elektronisko parakstu parakstija: Sandra Daukste (Kurzemes refionSlas laboratorijas vecJki eksperte)

BIOR
pAFTIKAS DRoiloAs, ozivNtEKU vE5[LiBAs
UN V DE5 ZINATNi5KAI5 N5T TOT!

Reg,Nn

E-Sondare

Reditdjs Metode Rezultats
Amonija joni LVS ISO 7150-1:1984 0,0461 0,001 mglL
Dulfainiba LVS EN ISO 7027:2OO25.dala 27t1NTU
ElektrovafrtspEja LVS EN 27888:1993 647 t 2 StS/cm t=25,0 oC

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009" 0 KVV/100m1

Krisainlba LVS EN ISO 7887:2O72 C metode- 5 t 1 mgPt/L

PH LVS EN ISO IO523:2OI2 7,7 / m6riSanas t=19,1 oC

Smarias, garSas intensitdte GOST 33s1-74 p.2, p.3' Smaria ir loti vdja, garla ir loti vaja

SulfitreducEjo5o klostr-tdUu skaits LVS EN 26461-2:2007 0 KVV/100m1

TestEianas pArskats Nr.LP-2015-P-31880.01. PerpublicEjot teste!anas rezultatus atsauce uz ,,BlOR,, obligeta,
8ez,,BlOR" rakstiskas atlaujas nav pielaujama testEianas p;rskata reproducE!ana nepilnA apjome.
TestEianas rezult5ti attiecas tikai uz konkrEtajiem test6ianas paraugiem.

Lapa 1no 1
+ Neietilpst LATAK akreditacijas sfera
- letilpst LATAK elastrgaja akreditacijas sfere



BIOR
PAFIIKAS DFOSI3A5, DZIVNIEKU VEsEL]OA5
UN V OE5 Z NATNISKAIS iNSTITiTS

Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela 11, Liepeja, LV - 3401; t5lr.: G3481416

fakss:63481436
e-pasts: liepaja@bior.lv;liepaja kvalitate@bior.lv

TESTESANAS PARSKATS

N r. LP-2015-P -L7 L7 6.OL

Pasltitijs/m a ksitdjs:
Talsu 0dens SlA, registracijas Nr.: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Rairla iela !7, e-pasts: info@talsuudens.lv,
talrunis: 63222276

Paraugi pie4emti BIOR:

"BloR" Talsu paraugu pie|;remsanas kabinets, tdlr,: 63237617, e-pasts: talsi,lab@bior,lv, 31.03,2015 plkst, 1L:20
(pavadraksta N r: TL-2015-p -I7 17 6l

Pasiit-rjuma veids:
Maksas pakalpojumi. Partika un vide.

TestESanas paraugi, rezultati, metodes un
nepiecieSama papildinformicija

P-L7L7617 - PARAUGA REGISTRACIJAS NUMURS
4, - pasuUtaja pie5l5irtais identifikaciias numurs
Nosaukums un apraksts:

Udensvada Udens

Apjoms: Ipar./!l; Temperatura piegades br-rdl: +3.goC;

Parauga ipaSnieks:

Talsu 0dens SIA (49003000076)

Papildinformacija: 0dens paraugs nemts paraugu maisila, SIA "Talsu rldens" 0densapgades objektd
Inform6cija par parauga nemSanu (saska46 ar pavadrakstu)

Parauga lemejs: Uldis Verdi43 talrunis: 2946O392; amats: SIA "Talsu 0dens " tehn.direktors;
Parauga pemianas proced0ra, plans: Kart€jais monitorings
Parauga nem5anas vieta: Llbagu sakumskola, Diistende
Parauga nemianas datums, laiks: 30.03.2015

Paraugi pienemti: "BlOR" Kurzemes redionala Iaboratorija (31.03,2015 plkst. 13:30)
Testeiana uzs5kta :31,03.2015.Teste<ana pabeigta:01.04.2015,

Sastadlja: Indra Vilcipa (Kurzemes refionalas laboratorijas vecaka eksperte)

Testdianas pArskata sastSdTianas datums: 01.04.2015

Ar drodu elektronisko parakstu parakst-tja: Indra Vilci4a (Kurzemes refionalSs laboratorijas vecakd eksperte)

Testclanas pSrskats Nr.LP-2015-P-17176.01. Parpubliceiot testcsanas rezultttus atsauce uz ,,BloR,, obligata.
Bez,,BlOR" rakstiskas atlaujas nav pielaujama testEianas parskata reproducElaha nepilhe apiom5.
Testeianas rezulteti attiecas tikai uz konkrEtajiem testE!anas pa.augiem.

Lapa 1 no 1
+ Neieiilpst LATAK akredit;cijas sfera
* le(ilpst LATAK elastiSaj; akreditecijas sfera

Reditais Metode Rezultats
Amonija joni LVS ISO 7150-1:1984 < 0,004 mg/L
Dulllainlba LVS EN ISO 7027:20O26.dala 0,6 r 0,01 NTU

ElektrovadTtspEja LVS EN 27888:1993 648 t 2 ;tS/cm t=20,0 oC

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-1:2006+AC:2009- 0 KVV/100m1

KrisainTba LVS EN ISO 7887:2Ot2 C metode 10 t 1 mgPt/L
pH LVS EN ISO 7O523i20I2 7,5 / mErISanas t=15,2 oC

Smarias, garias intensitate GOST 3351-74 p.2, p,3' Smaria ir loti veja, gar(a ir loti vdja


