
Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela 11, Liep6ja, LV - 3401; talr.: 63491416
fakss: 63481436

e-pasts: liepaja@bior.lv;liepaja.kvalitate@bior.lv

TESTESANAS PARSKATS

Nr. LP-2015-P-78655.01

Pas0titijs/ma ksdtdjs:

Talsu 0dens slA, refistracijas Nr'l 49003000075, adrese; Talsu novads, Talsi, Raipa iela 17,e-pasts; info@talsuudens.lv,
tSlrunis: 6322221,6

Paraugi pie4emti BIOR:

"BloR" Talsu paraugu pienemianas kabinets, t-alr.:63237617, e-pasts: talsi.lab@bior,|v,03,L1.2015 plkst. L0;15
( pavadraksta N r; TL-2015_p_78656)

Pas0t-rjuma veids:
Maksas pakalpojumi. pdrtika un vide.

TestE5anas paraugi, rezultiti, metodes un
nepiecieBami papildinformdcija

p-786s6/t - PARAUGA REgtSTRAC|JAS NUMURS
2. - pas0tltdja pieSl5irtais identifikdcijas nurnurs
Nosaukums un apraksts;

Dzeramais 0dens
Apjoms: 0,7 l; Temperat[ra piegades bridi: +5,OoC; lzcelsmes valsts:

Parauga Tpainieks:

Talsu 0dens StA (49003000076)
Papildinformacija: 0dens paraugs 4emts sterila paraugu maisi4a.
InformEcija par parauga 4emsanu (saska4E ar pavadrakstu)

Parauga nemejs: Uldis Verdins tdlrunis: 2946e392;amats: SIA "Talsu !dens ', tehn.direktors;
Parauga pemSanas procedlra, plans; Informicijas nav
Parauga pemianas vieta: Talsu pll ,'Saulite,'

Parauga nemianas datums, laiks: 03,11..2015
Paraugi pienemti; ,'BtOR" Kurzemes reglonAl; laboratorUa (03.11.2015 ptkst, 13:30)
Testeiana uzsekta:03..11.2015.TestEgana pabeigta:04.ti.2Ot5.

sast5dTja: Sandra Daukste (Kurzemes re{ion5r5s raboratorijas vec5k5 eksperte)

Testdjanas parskata sastadi!anas datums: 04.11.2015

Ar droiu elektronisko parakstu parakst-rja: sandra Daukste (Kurzemes refionElds laboratorijas vecdkd eksperte)

BIOR
il\l:tIit !)]l(riiiti )ttyNti!:U 1:itll$t5

Latvija

Lapa 1 no 1

' Neietilpst LATAK akreditEcijas sfer;
- letllpst LATAK elastiga.ie akredit;cijas sfEri

LVS ISO 7150"1:1984
Dulllainiba

LVS EN fSO 7o27:2O02 6.dala 0,15 t 0,01 NTU

515 t 2 US/cm, t=25,0 oC

Koliformu un Escherlchia coli skaits LVS EN ISO 9308-1:2014

LVS ISO 6332:2000

LVS EN ISO 7887:2012 C metode- 15 t 1 mgPt/L

LVS EN ISO L0523:2072 7,6 / mErGanas t=15.6 oC

Smarias, gar!as intensitete
GOST 3351-74 p.2, p.3' Smaria ir loti v5ja, garia ir loti vija.

TestESanas ptrskats Nr.t-p.2015-p-
Bez,,BlOR" raksilskas atlauja5 nav
TestE5anas rezult6tl atllecas ilkal ur konkrEtailem tes



tsIOR
Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela 11, LiepEja, LV - 3401; tdlr.: 53481418
fakss: 63481436

e-pasts: liepaja@bior.lv;liepaja.kvalitate@bior,lv

TESTESANAS PARSKATS

N r. LP-2015-P-78055.01 -T - 012

Pas 0titejs/ma ksetejs :

Talsu 0dens SlA, refistracijas Nr,: 49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raiqa iela !7, e-pasts; info@talsuudens.lv,
talrunis: 63222276

Paraugi piepemtiBlOR:
"BIOR" Talsu paraugu pielemianas kabinets, talr.:
(pavadraksta Nr: TL-2015-p_7865S)

PasUt-rjuma veids;
Maksas pakalpojumi. p6rtika un vide.

63237 6t7, e-pasts: ta lsi,lab@ bior. lv, 03.1 1.2015 plkst, 10:15

Testdianas paraugi, rezultdti, metodes un
nepiecieBami papildinformdcija

p-786ss/1 - pARAUGA REgISTRAC|JAS NUMURs
Nosaukums un apraksts:

Dzeramais Udens

Apjoms: 0.7 l; Temperat[ra piegides bridi: +5,0oc; lzcelsmes varsts: Latviia
Parauga ipaSnieks:

Talsu 0dens StA (49003000076)
Papildinformdcija: udens parauBs pemts sterila paraugu maisine,
InformEcija par parauga qemsanu (saskapi ar pavadrakstu)

Parauga lemEjs: Uldis VErdilS tSlrunis: 29450392; amats: SIA ,,Talsu [dens ', tehn.direktors;
Parauga pemianas procedIra, plans: Informacijas nav
Parauga lemjanas vieta: Talsu pamatskola, trauku mazgatuve
Parauga pemianas datums, laiks: 03.11,2015

Paraugi pienemti: "BtOR" Kurzemes refionilE laboratorua (03.11,2015 plkst, 13:30)
Testeiana uzsekra:03.11.2O1S.Test6iana pabeigte:04.1i,201S.

Sastidlja: Sandra Daukste (Kurzemes re[ionElEs laboratorijas veceke eksperte)

TestEianas pErskata sast5djjanas datums: 04.11.201S

Ar drolu elektronisko parakstu parakst-rja: sandra Daukste (Kurzemes refionilds laboratorijas vecEkE eksperte)

TestEianas p:6kats Nr.Lp.201
8ez,,BlOR" rakstiskas atlaujas
TestEaanas rezultiii attieca, tl

Lapa 1 no 1

' Neietilpst LATAK akreditEci.ias slEr;
" letilpst LATAK ela*-Bai; ak.edit6ciias sfera

LVS lSo 7150-1:1984 0,009 t 0,001 mClL

LVS EN ISO 7027:2002 6.dala 0,40 r 0,01 NTU

LVS EN 27888:1993 497 !21t5/cm, t=25,0 oC

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-I:2074

LVS ISO 6332:2000 0,010 t 0,001 mgll
LVS EN ISO 7B87iZOIZ C metode- 12 1 1 mgPt/L

LVS EN ISO 70523:20!2 7,6 / mEriSanas t=1G,1 oC

GOST 3351-74 p.2, p.3' Smaria ir joti vdja, gar!a ir loti vija.



ffis ffi
Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela 11, Liepaja, LV - 3401;_talr.: 63481,476
iakss:6348L435-l aJtluiIis Dt)oa:iti5, o:i\;rit:ft vIr!Li3na

!t! vtDis iitriiltS{4i5 tN9lI U l!
e-"pa-slsili-e"pdaehiqr,l-v;liep-aie,kvalil-a"te-@_bier,lv

TESTESANAS PARSKATS

N r. LP-2015 -P -9377 4.0L

SastSdija: Indra Vilci4a (Kurzemes regionElas laboratorijas veciki eksperte)

Testeianas pdrskata

Ar droiu elektronisko parakstu parakstrja: Indra Vilcipa (Kurzemes redion;les laboratorijas vecake eksperte)

Pas0titdjs/maksitdjs:

Talsu 0dens slA, re$istracijas Nr.:49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Rai4a iela 17,e-pasts: info@talsuudens.lv,talrunis: 6322221,6

Paraugi pienemti BIOR:

"BloR" Talsu paraugu pie4emianas kabinets, talr.: 63237617, e-pasts: talsi@bior.lv ,22.1,2.20Ls plkst. 12:27(pavadraksta N r: TL-2015-p -937j 4l
Pas0t-rjuma veidsl

Maksas pakalpojumi. partika un vide.

Teste5anas paraugi, rezultiti, metodes un
nepiecie5ami papildinformdcija

P-93774/L - PARAUGA REgtSTRAC|JAS NUMURS
6. - pas[tit-ja pieS[<irtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:

Dzeramais udens
Apjoms: 1l;

Parauga ipainieks:
Talsu udens SIA (49003000076)

Papildinformacija: udens pemts srA "Tarsu [dens" 0densapgades objektos.
Inform5cija par parauga pem5anu (saskap6 ar pavadrakstu)

Parauga ;remejs: Uldis Verdini talrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu tldens ,, tehn.direktors:
Parauga ;remSanas proced0ra, pr-ns: Kartejais monitorings, pec dezinfekcijas
Parauga lemianas vieta: Talsu Pll "Saultte" virtuve, trauku mazgatuve, pec dezinfekcijas
Parauga pem5anas datums, laiks: 22.12.2015

Paraugi pienemti: "BlOR" Kurzemes regionala laboratorija (22.f2 2O7S plkst. 13:31)
TestEian a uzsakta:22.72.2OI5,Testeiana pa beigta :24.12.2015.

&aditajs
Rezu ltets

Amonija joni
LVS ISO 7150-1:1984 < O,OO4 mglL

Dul[<ainiba
LVS EN ISO 7027:2002 6.dala 0,04 i 0,01 NTU

ElektrovadrtspEja
LVS EN 27888:1993 498 ! 2pS/cm, t=25,0 "C

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-1:2014 0 KVV/100m1
KopEji dzelzs

LVS ISO 6332:2000 0,0071 0,001 mB/L
Krisainiba

LVS EN iSO 7887:2O!2 C metode^ 3 t 1 mgPt/L
pH

LVS EN ISO IO523:20L2 7,2 / m6riSanas t=I7,9 oC

Smarias, garias intensitEte GOST 3351-74 p.2, p.3' Smaria ir Joti vdja, garia ir loti vija.
SulfitreducEjo5o klostrldUu skaits LVS EN 26451-2:2007 0 KVV/100m1

TestEianas .ezult6ti attie.as !kai ur konkrEtaiiem testElanas paraugiem,

sastddrianas datums: 29.!2.2075

TestE!anas parskats Nr.Lp-201S-p-93774,01.
Bez 

"BlOR" 
rakstiskas ailaujas nav pie,aujama testElanas perskata reproducE!ana hepiln; apjome.
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Diagnostikas centrs

Veidenbauma iela 11, Liepaja, LV - 3401; talr.: 63481416
fakss: 53481435

e-p,esIs ; li-e-paia e hi st:.!Mliepaie.kvalil-ate-@-bisr, I v

TESTESANAS PARSKATS

N r. LP-2015 -P -9377 6.OI

PasItitijs/maksdtdjs :

Talsu 0dens SlA, registracijas Nr.:49003000076, adrese: Talsu novads, Talsi, Raipa ielaIJ, e-pasts: info@talsuudens.lv,
talrunis: 63222216

Paraugi piepemti BIOR:

"BlOR" Talsu paraugu pie4em5anas kabinets, talr.:63237617, e-pasts: talsi@bior.lv ,22.I2.201s plkst. 12:37
(pavadraksta N r: TL-2015-P -9371 Gl

Pas[t-rjuma veids:
Maksas pakalpojumi. PSrtika un vide.

Testeianas paraugi, rezult-ti, metodes un
nepiecieiamE papildinformdcija

P-93776/t - PARAUGA REGTSTRACTJAS NUMURS
8. - pasutltaja pieS[<irtais identifikacijas numurs
Nosaukums un apraksts:

Dzeramais 0dens
Apjoms: 1 l; Temperatura pieg5des bridi: +5,0oC;

Parauga ipaSnieks:

Talsu Udens SIA (49003000076)

Papildinform-cija: 0dens r;remts SlA "Talsu [dens" 0densapgades objektos.
Informicija par parauga 4em5anu (saskarld ar pavadrakstu)

Parauga lemejs: Uldis VerdipS talrunis: 29460392; amats: SIA "Talsu 0dens " tehn.direktors;
Para uga qemianas proced0ra, plans: Karteja is monitorings
Parauga pemianas vieta: Talsu pamatskola, roku mazgatuve
Parauga qem5anas datums, laiks: 22.12.2015

Paraugi pieDemti; "BlOR" Kurzemes regionala laboratorija (22.L2.2075 plkst 13:30)
Test6iana uzsekIai22.I2.2015 Testeiana pabeigta:23 12.201S

SastedUa: Indra Vilci4a (Kurzemes refiondlas laboratorijas vecdkE eksperte)

Testdia nas pa rs kata sa stad ria n as d atums : 28.L2.ZOI'

Ar droiu elektronisko parakstu parakstrja: Indra Vilci4a (Kurzemes refionalas laboratorijas vecdkd eksperte)

TestEianas parskats Nr.LP-2015-P-93776,01, ParpublicEjot testEianas rezultetus atsauce uz ,,BtoR,, obligata
Bez,,BlOR" rakstiskas atlaujas nav pielaujama testE!anas perskata reproducEiana nepilnE apjome.
Test€ianas rezult5ti attiecas tikai uz konkrEtaiiem teste!anas paraugiem.

Lapa 1 no 1
+ Neietilpst LATA( akredit;cijas sfErS

' letilpst LATAK elasti8aj; akredit5cijas sfara

Radita s Metode Rezultets
Amonija joni LVS ISO 7150-1:1984 < O,OO4 mg/t
Dulkainlba LVS EN ISO 

'lo2li2OO2 6.dala 0,11 0,01 NTU

ElektrovadltspEja LVS EN 27888:1993 484 !2gS/cm, t=25,0 "C

Koliformu un Escherichia coli skaits LVS EN ISO 9308-1:2014 0 KVV/100m1

KopEji dzelzs LVS ISO 5332:2000 0,02t 0,002 mgll
Krdsa inlba LVS EN ISO 7887:2O72 C metode- < 2 mEPI/t
pH LVS EN ISO 70523:2012 7,2 / mdr'i\anas t=18,1 "C

Smarias, garias intensitate GOST 3351-74 p.2, p 3' Smaria ir loti vaja, garSa ir loti vaja


